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= 492.28 m ü. NN

OK Attika +15.78 m
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ÜBERGABE TECHNIK

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20

21

22

23

U75

Elektro
22,45m2

U52

Übergabe Technik

21,75m2

U40.1

Treppenhaus

21,95m2

U41

Schleuse
9,18m2

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Tiefgarage
609,43m2

U43

Elektro
20,07m2

U42

Flur
42,10m2

Fahrräder
38,19m2

Betten- und Personen-

aufzug 1300 kg / 17 P.

U51

Fremdreinigung
36,67m2

U71

Schleuse
7,52m2

U49

Lager Pflegehilfsmittel

18,46m2

U44

Fernwärme
43,33m2

U45
Hausanschluss
14,70m2

U70.2

Aufzug
2,31m2

24

25

U72

Abstellräume BTW

143,73m2

U70.1

Treppenhaus

38,25m2

U73

Schleuse
8,40m2

U74

HLS
25,09m2

U46
Schmutzwäsche
18,12m2

U50

Lager Hausmeister

18,46m2

U47

Wäscheverteilung
17,85m2

TG Zufahrt
90,86m2

Dosieranlage

U48

Lager Pflegehilfsmittel

18,12m2

PU01

Lager Physio

15,23m2

E-Laderaum
22,75m2

Unterfahrt Aufzug

3,13m2

TECHNIKZENTRALE

TECHNIK + 

LAGER

TIEFGARAGE

Bau A

Pflegeheim Bestand

Bau C

Bau B

A

A

B

B

C

C

20,652

42,84

17,00

27,14

Dreifaltigkeitshof 
Vorhabenpläne Stand 25.01.19



Zaun neu

473.58

473.58

476.50

475.28

ca. 11,4%

18 Stg
16/32

10%

473.50

476.50

OKM 475.54
473.62

5,3%

474.60

476.50

476.35

TG ZUFAHRT

475.00

473.80
Treppe
Bestand Rampe neu 5,8%

ca. 474.80

Lichthof

476.50

474.55

OKM 474.58

Pergola Stahl-/Holzkonstruktion

473.58

472.46

ca. 474.65

476.77

476.66

BEREICH

TAGESPFLEGE

BEREICH

PFLEGEHEIM

TG ZUFAHRT

Freibereich 

Gruppe 0-3

473.70

Benderhof

Trafo

OK  477.00

Bank optional

Rampe neu - Einfassung Stahlkante +10   Beschichtung DB 703

Pflanzfläche - Bepflanzung durch Stadt Ulm

Handlauf

Lüftung in Sitzbank

474.58

475.54

Rinne

2%

473.54

2%

473.52

473.58

473.58

473.58

473.54

473.58

473.52

473.58

473.58

473.58

473.58
473.52

473.52

OK TG 473.83

OK TG 473.83

473.52
Rinne

473.57
2%

2%

OKM 474.03

Mauer mit Absturzsicherung Bestand  
OKM 476.50

OKM 476.50

3%

473.43

473.43

2%

Sockelmauer +45 

Kleinkindschaukel

Sitzgruppe

Eibenhütte

Kleinkindrutsche

Sonnensegel

Sand

WPC-Holzdeck +30

Terrasse

Hecke
Holzzaun mit Tor

Holzzaun

Überdeckung 100 cm

Hochbeet Aufkantung 

Hochbeet Aufkantung 

Überdeckung 70 cm

Anhügeln

Überdeckung 100 cm

Rinne umlaufend

Bepflanzung mit Gräser

Bepflanzung mit Stauden

Bepflanzung mit Stauden

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

3%

476.75

476.64

476.58

476.47

2,5%

476.50

3%

2%

Holzzaun

Holztor

476.57

476.65 3%Tor

Notentwässerung OK 473.56

OK Notentwässerung

auf Benderhof 

ca. 8%?

Rinne

Kastanien Bestand

Vorschlag
neuer Standort

Fahnenmaste

475.32

475.402%

475.28

Stufen im Gefälle

5 Stg 16/32

475.56

475.72

475.88

476.04

Holzzaun

Gehweg Bestand Asphalt 

Vorschlag:
Wiederherstellung mit Betonplatten 30/30

476.20
Einfassung Stahlkante

 OK476.48

Notentwässerung OK 473.56

Bepflanzung mit Stauden

Bepflanzung mit Stauden

Betonkleinsteinpflaster

Bestand

Betonplatten 30/30

Bestand

Zierkirsche

Sol 350-400

Feuerahorn

Sol 350-400

Amberbaum

H 4xv, 20-25

Bordstein Bestand

Bordstein Bestand

Bordstein Bestand

Asphaltbelag

Bestand

Sorbus aucuparia 'Edulis'

Mährische Eberesche

H 4xv, 20-25

Sockelmauer Bestand 

Zaun neu

Apfelbaum
H 4xv, 18-20

Abbruch Sockelmauer

Apfelbaum
H 4xv, 18-20

Rinne

Rinne

Amberbaum

H 4xv, 20-25

optional Holzzaun

Absturzsicherung Überweg

Freianlage Kita

RAM
PE

U06

Gymnastik
77,26m2

BRH 1.495

BR
H 

1.4
95

BR
H 

1.
49

5

BRH 1.
495

BRH 1.495

BRH 1.495

BRH 1.565

BRH 1.125

BRH 1.125

BRH 1.125

BRH 1.125

BRH 1.125

BRH 1.125

BRH 2.05

BRH 2.05

BR
H 

1.
49

5

BRH 1.565
BRH 1.565

BRH 87

RFB -3.05
-3.07

FFB

FFB
 -2.99

O
K -1.45

FFB -2.99

RFB
4.205

RFB -3.085

RFB PODEST

FFB

-2.44

-2.40

17 STG 18/28

3 STG 18/28

3 STG 18.5/28

17 STG 17.2/29

3 STG 22/25

RFB -3.98

2.5%

1.5%

KANTE B
ODENPL

FH
 76

F
H

 76

F
H

 76

FH
 7

6

F
H

 7
6

FH
 76

FH
 76

F
H

 7
6

FH 76

FH 76

VK HAUSGRUND EG

VK HAUSGRUND EG

5 STG 17/29

10 STG. 19.5/26

OK -0.14

RFB -6.08

U07

Beschäftig./Theraphie

40,53m2

U08

WC DA
3,31m2

U09

beh. WC
3,31m2

150

WC H
3,32m2

U11

Werken
22,34m2

U04

Flur
13,15m2

BRH  60

Brandmeldeanlage

6,06m2

SiBe
5,58m2

Elektro-UV
2,73m2

Interimszustand während Bauphase

Lager

Interimszustand während Bauphase

Hausmeister Werkstatt

Interimszustand während Bauphase

Wäsche unrein

Interimszustand während Bauphase

Putzraum HDG

U12

Aufbahrung
20,81m2

W
MElektrolux 

W
5130H

Ablufttrockner

Elektrolux

 T5190

M
in. W

andabstand  50cm
 

Dosieranlage

Putzwagen

Aufstellfläche

Interimszustand während Bauphase

Müllraum

Müllraum
32,13m2

Trafostation

3,00x2,40x1,81m

T14

Lager Küche
4,50m2

G45.4

DU
1,71m2

G46

Lager
14,78m2

G40.1

Treppenhaus

54,81m2

T13

Küche
8,52m2

T04

Therapie
41,69m2

T03
Essen/ Aufenthalt
49,72m2

T02

Wohnen
46,66m2

T10

WC H
4,80m2

T06.2

Pers. WC
4,20m2

T06.1

Personal/ Besprechung

16,03m2
G47.1

Reinig.-Dienste
3,87m2

G42

Schmutzwäsche/Kleiderabwurf

12,61m2

G42
Flur
30,18m2

G50

Gartengeräte

8,41m2

T12
Putzraum
4,04m2

T11

R-WC/ DU
6,53m2

T09

WC D
3,77m2

T05
Ruheraum
37,37m2

T07

Lager
4,59m2

T16
Besprechung
16,08m2 T15

Büro
15,70m2

G47.2

WC
6,11m2

G43.1

Umkleide Damen

43,27m2

T08

Flur
5,83m2

Betten- und Personen-

aufzug 1300 kg / 17 P.

Glasvordach

OK FFB-1,955

= 474.55

OK = 474.55

Außenkante TG

G43.3

WC 
8,34m2

G43.2

Sanitär
5,52m2

G44

Kleiderausgabe
13,82m2

G45.1

Umkleide Herren
21,57m2

G41

Friseur
19,17m2

VK abgehängte Decke

VK abgehängte Decke

G48
Besprechung
38,21m2

G45.3

WC 
2,43m2

G45.2

Sanitär
4,90m2

G43.4

DU
2,38m2

OK FFB -2.55 m

= 473.955 

Lüftungsschacht

ohne Boden

Lüftungsschacht

ohne Boden

WDVS, nichttragend,

bündig mit Alu-Elementfassade

WDVS, nichttragend,

bündig mit Alu-Elementfassade

WDVS, nichttragend,

bündig mit Alu-Elementfassade

WDVS, nichttragend,

bündig mit Alu-Elementfassade

WDVS, F90

bündig mit Alu-Elementfassade

T001

Empfang
19,20m2

T17

Flur
37,47m2

Bullaugen mit Metallfaschen

Bullaugen mit Metallfaschen

TAGESPFLEGE

UMKLEIDEN

K009

Bewegungsraum

50,88m2

K008

Wickelraum
9,29m2 K015

Waschen/ Trocknen

9,87m2

K012

WC D
2,51m2

K013

Putz
5,18m2

K014.1

Umkleide HW

7,12m2

K007.1

Gruppe 1
33,36m2

K017

Flur/Treppe
69,80m2

K007.3

Schlafen
19,37m2

K006

Schlafen
26,93m2

K010

Geräte
11,28m2

K007.2

Küche
10,40m2

Bullauge 

K011

WC H
2,54m2

K016

Flur
8,33m2

K014.2

WC HW
2,51m2

MW wie Stadtmauer

120 l

Rest

G80

Fluchttreppenhaus

15,81m2

K001.1

Foyer
32,86m2

K003

Büro
15,72m2

K002

Eltern/ Besprechung

11,88m2

G71

Müllraum
25,94m2

G70.3

Treppenhaus

15,28m2

TG Zufahrt

30,60m2

G70.1

Eingangsbereich

69,79m2

U70.2

Aufzug
2,31m2

15%

7%

K004

Kinderwagen + Fahrräder

22,79m2

K005

Personal/ Besprechung

19,29m2

KINDERTAGESSTÄTTE

120 l

Bio

Gelbe

Säcke

770 l

Restmüll1100 l

Papier

1100 l

Gelbe Tonne

120 l

Rest

120 l

Bio

120 l
Bio

TG ZUFAHRT

Bau C

Bau B

Bau A

A

A

B

B

C

C

47,67

15,21

41,26

14,07 1,83
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Zaun neu

473.58

473.58

476.50

475.28

ca. 11,4%

18 Stg
16/32

10%

473.50

476.50

OKM 475.54
473.62

5,3%

474.60

476.50

476.35

TG ZUFAHRT

475.00

473.80
Treppe
Bestand Rampe neu 5,8%

ca. 474.80

Lichthof

476.50

474.55

OKM 474.58

Pergola Stahl-/Holzkonstruktion

473.58

472.46

ca. 474.65

476.77

476.66

BEREICH

TAGESPFLEGE

BEREICH

PFLEGEHEIM

TG ZUFAHRT

Freibereich 

Gruppe 0-3

473.70

Benderhof

Trafo

OK  477.00

Bank optional

Rampe neu - Einfassung Stahlkante +10   Beschichtung DB 703

Pflanzfläche - Bepflanzung durch Stadt Ulm

Handlauf

Lüftung in Sitzbank

474.58

475.54

Rinne

2%

473.54

2%

473.52

473.58

473.58

473.58

473.54

473.58

473.52

473.58

473.58

473.58

473.58
473.52

473.52

OK TG 473.83

OK TG 473.83

473.52
Rinne

473.57
2%

2%

OKM 474.03

Mauer mit Absturzsicherung Bestand  
OKM 476.50

OKM 476.50

3%

473.43

473.43

2%

Sockelmauer +45 

Kleinkindschaukel

Sitzgruppe

Eibenhütte

Kleinkindrutsche

Sonnensegel

Sand

WPC-Holzdeck +30

Terrasse

Hecke
Holzzaun mit Tor

Holzzaun

Überdeckung 100 cm

Hochbeet Aufkantung 

Hochbeet Aufkantung 

Überdeckung 70 cm

Anhügeln

Überdeckung 100 cm

Rinne umlaufend

Bepflanzung mit Gräser

Bepflanzung mit Stauden

Bepflanzung mit Stauden

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

Amelancier lamarckii

Sol, 200-250

Schirmform

3%

476.75

476.64

476.58

476.47

2,5%

476.50

3%

2%

Holzzaun

Holztor

476.57

476.65 3%Tor

Notentwässerung OK 473.56

OK Notentwässerung

auf Benderhof 

ca. 8%?

Rinne

Kastanien Bestand

Vorschlag
neuer Standort

Fahnenmaste

475.32

475.402%

475.28

Stufen im Gefälle

5 Stg 16/32

475.56

475.72

475.88

476.04

Holzzaun

Gehweg Bestand Asphalt 

Vorschlag:
Wiederherstellung mit Betonplatten 30/30

476.20
Einfassung Stahlkante

 OK476.48

Notentwässerung OK 473.56

Bepflanzung mit Stauden

Bepflanzung mit Stauden

Betonkleinsteinpflaster

Bestand

Betonplatten 30/30

Bestand

Zierkirsche

Sol 350-400

Feuerahorn

Sol 350-400

Amberbaum

H 4xv, 20-25

Bordstein Bestand

Bordstein Bestand

Bordstein Bestand

Asphaltbelag

Bestand

Sorbus aucuparia 'Edulis'

Mährische Eberesche

H 4xv, 20-25

Sockelmauer Bestand 

Zaun neu

Apfelbaum
H 4xv, 18-20

Abbruch Sockelmauer

Apfelbaum
H 4xv, 18-20

Rinne

Rinne

Amberbaum

H 4xv, 20-25

optional Holzzaun

Absturzsicherung Überweg

Freianlage Kita

P006

Trainingsraum

34,96m2

K110

Treppe
15,86m2

E70.1

Treppenhaus

38,45m2

P011

WC MA
3,13m2

K102.2

Kleingruppenraum

19,01m2

K101.1

Flur
51,48m2

P005

Behandlung 3

12,40m2

P004

Behandlung 2

12,45m2

P003

Behandlung 1

10,03m2

P008

Lager/Fango
5,42m2

P002

Aufenthalt Pers.

10,19m2

P001

Empfang
27,17m2

P010

Umkl. MA
5,79m2

P012

Putzraum
5,44m2

K108

WC
19,89m2

K107

Lager
5,16m2

K106

Lager Küche
4,43m2

K105.1

Essen
21,46m2

K102.1

Gruppe 2
43,52m2

K104

Malen/ Werken

15,63m2

E80
Fluchttreppe

16,00m2

K105.2

Küche
21,31m2

P07

Flur
9,72m2

K103.2

Kleingruppenraum

21,54m2

K111

Balkon
64,97m2

E70.2

Aufzug
2,31m2

K103.1

Gruppe 3
48,00m2

KH

Herd mit 

Backofen

GSP
HWB

2x Wärme-

schubladen

Backofen

Mikrowelle

Kinderküchenzeile

h=?? m

K109

beh. WC
6,40m2

P009

Pat. WC
4,92m2

PHYSIO

KINDERTAGESSTÄTTE

K101.3

Flur
10,90m2

Putz

KH
Spüle

GSP

Bullauge m
it Sichtbetonlaibung

Bullauge m
it Sichtbetonlaibung

Bullauge m
it Sichtbetonlaibung

Bullauge m
it Sichtbetonlaibung

Klinkerriemchen zurückgesetzt

Elektro

med.

KH

HWB

Spüle

Topfspüle Fa. Arjo

E58

Loggia
17,57m2

040.1

Treppenhaus

46,41m2

E59

HW/Lager Küche

16,27m2

E60
Dienstzimmer

13,37m2

E41

Pflegezimmer

18,17m2

E42.1

NRZ
4,06m2

E42

Pflegezimmer

17,84m2

E57

Küche
12,89m2

E65.1

Flur
66,91m2

E62

Pflege unrein
6,52m2

E61
WC Pers.
5,19m2E63

WC Bes.
4,07m2

E64

Lager rein
12,65m2

E43.1

NRZ
4,06m2

E44.1

NRZ
4,06m2

E45.1

NRZ
4,06m2E46.1

NRZ
4,06m2

E47.1

NRZ
4,06m2E48.1

NRZ
4,06m2

E49.1

NRZ
4,06m2

E53.1

NRZ
4,06m2

E54.1
NRZ
4,06m2

051.1

NRZ
4,06m2

E52.1

NRZ
4,06m2

050.1

NRZ
4,06m2

E65.2

Flur
35,53m2

050
Pflegezimmer
17,77m2

E41.1

NRZ
4,06m2

E43

Pflegezimmer
17,76m2

E44

Pflegezimmer
17,76m2E45

Pflegezimmer
17,76m2

E46
Pflegezimmer
17,76m2E47

Pflegezimmer
17,76m2

E48

Pflegezimmer
17,76m2E49

Pflegezimmer
18,18m2

051
Pflegezimmer
17,76m2

E52

Pflegezimmer
17,76m2

E53
Pflegezimmer
17,76m2

E54
Pflegezimmer
17,76m2

E55

Pflegezimmer
19,78m2

Betten- und Personen-

aufzug 1300 kg / 17 P.

E55.1

NRZ
5,30m2

E67

Aufenthaltsecke
33,44m2 E56

Wohnen & Essen
43,42m2

BE

Türunterschnitt von 

max. 1 cm zulässig

Türunterschnitt von 

m
ax. 1 cm

 zulässig

Bullauge mit Sichtbetonlaibung

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

PFLEGEGRUPPE

E17

Einangshalle

170,31m2

OK 

+0,60=477.105
BRH 2.075

E06

Putzraum
4,43m2

E010

Leitung/Bespr.

35,51m2

E07
Vorraum
5,52m2

E08
Registratur

9,30m2

E011

Büro
17,68m2

E012

Büro
17,68m2

E013

Mehrzweckr.

17,34m2

E14.1

WC DA
3,96m2

E14

WC Damen
3,03m2

E15

beh. WC
3,09m2

E16.1

WC H
3,91m2

E16

WC H
2,89m2

BRH 90

BRH 90

BRH 90

BRH 90

E19
Andacht
34,85m2

E20
Mehrzweckr.
83,53m2

E21

Essen
94,57m2

E18
Flur
24,64m2

E35
Brotlager
4,24m2

E36
Cafeteria
63,53m2

E34

Essen Personal

25,57m2

E29

HWL
8,01m2

E28

Küchenleitung
7,53m2

E23

Kühlraum
5,49m2

E24
Vorkühlraum
6,33m2

E25
Gemüsekühlraum
5,61m2

E27

Spülküche
30,05m2

E26

Küche
108,08m2

E33

Treppenhaus
14,51m2

E32

Flur
9,12m2

E22

Stuhllager
10,57m2

Trafostation

3,00x2,40x1,81m

Mit Einhausung und Wandgestaltung

Hinweis: Müllraum benötigt die Größe

für den Müllbedarf und kann nicht durch

Trafostation noch verkleinert werden.

Bau C

Bau B

Bau A

A

A

B

B

C

C

47,67

41,26

14,07 1,83

16,72
1,64

Grundriss EG | M 1:500
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med.

KH

HWB

Spüle

Betten- und Personen-

aufzug 1300 kg / 17 P.

158

Loggia
17,70m2

140.1

Treppenhaus

42,84m2

160
Dienstzimmer

13,36m2

141

Pflegezimmer

18,17m2

142.1

NRZ
4,06m2

142

Pflegezimmer

17,84m2

157

Küche
10,84m2

162

Pflege unrein
6,52m2

161
WC Pers.
5,19m2

163
WC Bes.
4,07m2

164

Lager rein
12,65m2

143.1

NRZ
4,06m2

144.1

NRZ
4,06m2

145.1

NRZ
4,06m2E46.1

NRZ
4,06m2

147.1

NRZ
4,06m2148.1

NRZ
4,06m2

149.1

NRZ
4,06m2

153.1

NRZ
4,06m2

154.1
NRZ
4,06m2

151.1

NRZ
4,06m2

152.1

NRZ
4,06m2

150.1

NRZ
4,06m2

165.2

Flur
35,53m2

150
Pflegezimmer
17,99m2

141.1

NRZ
4,06m2

143

Pflegezimmer
17,76m2

144

Pflegezimmer
17,76m2145

Pflegezimmer
17,76m2

E46
Pflegezimmer
17,76m2147

Pflegezimmer
17,76m2

148

Pflegezimmer
17,76m2149

Pflegezimmer
18,18m2

151
Pflegezimmer
18,02m2

152

Pflegezimmer
18,02m2

153
Pflegezimmer
18,02m2

154
Pflegezimmer
18,02m2

155

Pflegezimmer
20,10m2

155.1

NRZ
5,30m2

166

Aufenthaltsecke
33,44m2

BE

Topfspüle Fa. Arjo

Türunterschnitt von 

max. 1 cm zulässig

Türunterschnitt von 

m
ax. 1 cm

 zulässig

E65.1

Flur
66,91m2

156

Wohnen & Essen
43,42m2

Bullauge mit Sichtbetonlaibung

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

E59

HW/Lager Küche

16,27m2

LUFTRAUM

PFLEGEGRUPPE

176.7

Balkon
13,51m2

176.5

Küche
7,33m2

172.3

Schlafen
15,43m2

173.2

Bad
5,44m2

174.4

Schlafen
14,22m2

174.2

Bad
5,44m2

174.5

Wohnen/Essen

18,99m2

178.3

Bad
5,44m2

180

Fluchtreppe
11,85m2

176.2

Bad
5,44m2

177.4

Bad
5,44m2

176.6

Wohnen/Essen

22,33m2

176.3

Schlafen
14,94m2

171.1

Flur
20,75m2

172.6

Wohnen/Essen

18,17m2
172.1

Gard./Flur
6,49m2

172.5

Küche
4,54m2

173.1

Gard./Flur
3,90m2

174.6

Küche
4,68m2

175.4

Schlafen
14,03m2

175.2

Bad
5,44m2

175.5

Wohnen/Essen

18,76m2

175.6

Küche
4,68m2

176.1

Gard./Flur
6,48m2

177.6

Küche
5,17m2

178.1

Gard.
2,41m2

178.4

Schlafnische

7,69m2

178.5

Wohnen/Essen

21,02m2

179.5

Wohnen/Essen

19,60m2

179.3

Bad
5,44m2

179.4

Schlafnische
7,69m2

171.2

Flur
28,94m2

177.1

Gard./Flur
11,35m2

177.3

Gäste
11,70m2

177.5

Schlafen
17,34m2

178.6

Küche
3,02m2

179.6

Küche
3,20m2

172.4

Bad
5,44m2

170.1

Treppenhaus

38,22m2

Klinkerriem
chen

 zurückgesetzt

Klinkerriem
chen

 zurückgesetzt

Klinkerriemchen

Klinkerriemchen

Klinkerriemchen

Klinkerriemchen

Klinkerriem
chen

 zurückgesetzt

Klinkerriemchen

 zurückgesetzt

Klinkerriem
chen

 zurückgesetzt

179.2

Abst.
1,98m2

174.3

Abst.
2,31m2

175.3

Abst.
2,31m2

179.1

Gard.
2,30m2

Klinkerriemchenin Laibung

Klinkerriemchenin Laibung

Klinkerrie
mchenin L

aib
ung

Klinkerriemchenin Laibung

173.3

Abst.
2,72m2

178.2

Abst.
2,59m2

176.4

Abst.
3,36m2

177.2

Abst.
2,75m2

174.1

Gard./Flur
4,79m2

175.1

Gard./Flur
4,77m2

172.2

Abst.
1,16m2

170.2

Aufzug
2,31m2

174.7

Loggia
4,40m2

177.8

Balkon
10,22m2

174.7

Loggia
3,50m2

179.7

Loggia
3,78m2

175.7

Loggia
4,40m2

172.7

Loggia
3,50m2

178.7

Loggia
3,78m2

173.5

Essen/Kochen

6,74m2

177.7

Wohnen/Essen

22,01m2

Klinkerriemchen zurückgesetzt

Klinkerriem
chen

Klinkerriemchen

Klinkerriem
chen

Klinkerriemchen

Klinkerriem
chen

173.4

Wohnen/Schlafen

18,03m2

BETREUTES WOHNEN

BRH  1.00

G30/RDT

Bes.WC

NRZ

NRZ

Wäsche

Bes.WC

Pflege unrein

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

Doppelzimmer

Doppelzimmer

Doppelzimmer

Doppelzimmer

Doppelzimmer

110
Pflegezimmer

20,54m2

111
Pflegezimmer

21,11m2

112
Pflegezimmer

21,11m2

113
Pflegezimmer

20,89m2

108

Pflegezimmer

20,54m2

BRH. 1.00

BRH 1.00

BR
H 

1.0
0

BR
H 

50BR
H 

75

BRH 1.50

BR
H 

80

BR
H 

80

BRH
 80

BRH  1.00

BRH  1.00

BRH  1.00

BRH 1.00

BRH 1.00

BRH 1.0
0

BR
H 1.

00

BR
H 

1.
00

BR
H 

1.
00

BRH 1.00

BRH 1.08

BRH 1.08

109

Pflegezimmer

20,51m2

108.1

NRZ
4,18m2

109.1

NRZ
4,18m2

110.1

NRZ
4,18m2

111.1

NRZ
4,18m2

112.1

NRZ
4,18m2

113.1

NRZ
4,18m2

104

Flur
29,21m2

Balkon
10,43m2

134
Personal
31,82m2

BRH 1.
00

132

Pflege unrein

19,34m2

116.3

Pflegezimmer

24,54m2

116.2

NRZ
4,47m2

133
Pflegehilfsmittel

10,84m2

130
Pflegebad
21,98m2

127
Essen
46,09m2

128

Küche
20,89m2

131

Wäsche
10,09m2

129

beh. WC
4,78m2

116.1

Vorraum
4,63m2

126

Treppenhaus
14,28m2

117.3

Pflegezimmer

24,75m2

117.2

NRZ
4,48m2

117.1

Vorraum
4,35m2

118.3

Pflegezimmer

24,75m2

118.2

NRZ
4,48m2

118.1

Vorraum
4,32m2

119.3

Pflegezimmer

24,75m2

119.2

NRZ
4,48m2

119.1

Vorraum
4,31m2

120.3

Pflegezimmer

24,75m2

120.2

NRZ
4,48m2

120.1

Vorraum
4,31m2

121

Raucher
9,22m2

122.3

Pflegezimmer

16,21m2

122.2

NRZ
4,48m2

122.1

Vorraum
4,31m2

123.3

Pflegezimmer

16,21m2

123.2

NRZ
4,48m2

123.1

Vorraum
4,31m2

124.3

Pflegezimmer

16,15m2

124.2

NRZ
4,48m2

124.1

Vorraum
4,30m2

125.3

Pflegezimmer

16,18m2

125.2

NRZ
4,48m2

125.1

Vorraum
4,30m2

135

Flur
77,24m2

102

Aufenthalt
50,90m2

101

Treppe
78,55m2

Loggia
15,84m2

Bau C

Bau B

Bau A

A

A

B

B

C

C

47,67

41,26

14,07 1,83

16,72
1,64

Grundriss OG 1-3 | M 1:500
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Betten- und Personen-

aufzug 1300 kg / 17 P.

458

Loggia
14,02m2

440.1

Treppenhaus

37,92m2

460
Dienstzimmer

13,36m2

441

Pflegezimmer

18,17m2

442.1

NRZ
4,06m2

442

Pflegezimmer

17,84m2

457

Küche
12,53m2

462

Pflege unrein
6,52m2

461
WC Pers.
5,19m2E463

WC Bes.
4,07m2

E64

Lager rein
12,65m2

443.1

NRZ
4,06m2

444.1

NRZ
4,06m2

445.1

NRZ
4,06m2446.1

NRZ
4,06m2

447.1

NRZ
4,06m2448.1

NRZ
4,06m2

E49.1

NRZ
4,06m2

453.1

NRZ
4,06m2

454.1
NRZ
4,06m2

451.1

NRZ
4,06m2

452.1

NRZ
4,06m2

450.1

NRZ
4,06m2

465.2

Flur
35,53m2

441.1

NRZ
4,06m2

443

Pflegezimmer
17,76m2

444

Pflegezimmer
17,76m2445

Pflegezimmer
17,76m2

446
Pflegezimmer
17,76m2447

Pflegezimmer
17,76m2

448

Pflegezimmer
17,76m2449

Pflegezimmer
18,18m2

455.1

NRZ
5,30m2

466

Aufenthaltsecke
33,44m2

BE

PFLEGEGRUPPE

Topfspüle Fa. Arjo

med.

KH

HWB

Spüle

450
Pflegezimmer
17,99m2

451
Pflegezimmer
18,02m2

452

Pflegezimmer
18,02m2

453
Pflegezimmer
18,02m2

454
Pflegezimmer
18,02m2

455

Pflegezimmer
20,02m2

Türunterschnitt von 

max. 1 cm zulässig

Türunterschnitt von 

m
ax. 1 cm

 zulässig

E65.1

Flur
66,91m2

456

Wohnen & Essen
43,42m2

OK Attika+12.475 m

488.98 m ü. NN

OK Attika+12.475 m

488.98 m ü. NN

Bullauge mit Sichtbetonlaibung

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

Putzfläche zurückgesetzt

459

HW/Lager Küche

16,27m2

479.7

Loggia
4,32m2

474.4

Bad
5,44m2

474.5

Wohnen
11,71m2

474.1

Gard./Flur

8,93m2

474.3

Abst.
2,98m2

472.3

Bad
5,61m2

480
Fluchtreppe

11,79m2

471.1

Flur
18,96m2

479.3

Bad
5,43m2

479.1

Gard.
2,29m2

479.4

Schlafnische
7,68m2

471.2

Flur
16,16m2

470.2

Aufzug
2,31m2

473.6

Abstl.
3,63m2

473.3

Gäste
10,72m2

473.2

Bad
5,44m2

473.1

Gard./Flur
7,39m2

473.4

Wohnen/Essen

23,27m2 473.5

Küche
4,11m2

475.3

Abst.
2,48m2

475.4

Bad
5,44m2

475.1

Gard./Flur
10,64m2

475.5

Küche
3,68m2

475.2

Schlafen
14,21m2

472.2

Schlafen
15,44m2

472.3

Bad
5,44m2

472.4

Abst.
2,44m2

472.1

Gard./Flur
8,34m2

472.5

Essen/Kochen

9,44m2

473.7

Schlafen
13,50m2

479.6

Küche
3,20m2

474.2

Schlafen
13,55m2

Klinkerriem
chen

 zurückgesetzt

475.7

Dachterrasse

17,77m2

474.7

Dachterrasse

39,47m2

472.7

Dachterrasse

6,87m2

479.2

Abst.
2,09m2

470.1

Treppenhaus

38,22m2

Lichtkuppel

Lichtkuppel

Lichtkuppel

Lichtkuppel

OK Attika +13.101 m

= 489.606 m
 ü. NN

OK Attika +13.101 m

= 489.606 m
 ü. NN

OK Attika +13.101 m

= 489.606 m ü. NN

472.6

Wohnen
10,97m2

479.5

Wohnen/Essen

19,61m2

Lichtkuppel

474.6

Küche + Essen

7,90m2

473.7

Dachterrasse

20,26m2

475.6

Wohnen/Essen

21,97m2

BETREUTES WOHNEN
D18

Wohnzimmer

15,61m2

D07

WC
1,61m2

D04

Balkon
10,43m2

D03

Schlafzimmer

15,33m2

D02

Bad
6,26m2

BRH 87.5

BRH 28

BRH 28

D06

Diele
6,17m2

D05

Küche
8,73m2

D08

Wohnzimmer

30,68m2

D09
Arbeitszimmer

D13

Wohnzimmer

24,46m2

D12

Diele
3,55m2

D11

Bad
4,48m2

D16

Küche
5,42m2

D17

Diele
4,18m2

D20

Schlafzimmer

12,71m2

D19

Bad
5,59m2

D21

Bad
5,48m2

D22

Schlafzimmer

12,92m2

150
Wohnzimmer

24,10m2

BR
H 2

8

BR
H 

28

BR
H 

28

BR
H 

28

BRH 28

BRH 24

8 STG 18.3/28

7 STG 18.3/28

BRH 1.325

D27

Schrankraum

8,19m2

8 STG 17.2/29

8 STG 17.2/29

Bau C

Bau B

Bau A

A

A

B

B

C

C

47,67

41,26

14,07 1,83

16,72
1,64

Grundriss OG 4 | M 1:500
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Fluchttür

A
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D
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F 

ADLERBASTEI ROSENGARTEN

PROMENADE

NEUE STRAßE

BAU C
BETREUTES WOHNEN/KITA/PHYSIO

41
2,

66
4

Aufzugsüberfahrt

BARRIEREFREIE
FUßGÄNGER-RAMPE HAUPTZUGANG BTW/KITA/

TAGESPFLEGE/PHYSIO

TG-EINFAHRT
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e
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TIEFGARAGE/KELLERRÄUME

+16.41m = 492.91m ü. NN

+13.101m = 489.606m ü. NN

+15.78m = 492.28m ü. NN

-2.925 m = 473.58 m ü. NN

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

Aufzugsüberfahrt

GLASFUGE

Aufzugsüberfahrt

EFH=476.505

Rampe 5%

TG ZUFAHRT

be
st

eh
en

de
 =

 g
ep

la
nt

e
Gr

un
ds

tü
ck

sg
re

nz
e

VORPLATZ UND HAUPTEINGANG
PFLEGEHEIM

TG ZUFAHRT TERRASSE RESTAURANT

DREIFALTIGKEITSKIRCHEBENDERHOF

BAU B
PFLEGEHEIM ERWEITERUNG/TAGESPFLEGE

BAU C
BETREUTES WOHNEN/KITA/PHYSIO

BAU A
PFLEGEHEIM BESTAND/

UMBAU 18 ZIMMER NACH LHeimBAUVO

MÜLLRAUM

TG-RAMPE

TIEFGARAGE/KELLERRÄUME

+15.78m = 492.28m ü. NN
+16.41m = 492.91m ü. NN

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

+13.101m = 489.606m ü. NN

-1.955 m = 474.55 m ü. NN-1.955 m = 474.55 m ü. NN

+12.575 m

+14.392 m

+16.928m = 493.433 m ü. NN
+16.288 m

+17.895 m = 494.4 m ü. NN

+27.295 m = 503.8 m ü. NN

+12.445 m = 488.95 m ü. NN
OK Terrassenbelag

Dreifaltigkeitshof 
Vorhabenpläne

Ansichten | M 1:500
Stand 25.01.19
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AufzugsüberfahrtAufzugsüberfahrt

DREIFALTIGKEITSKIRCHE

BAU B
PFLEGEHEIM ERWEITERUNG/TAGESPFLEGE

BAU C
BETREUTES WOHNEN/KITA/PHYSIO

BAU A
PFLEGEHEIM BESTAND/

UMBAU 18 ZIMMER NACH LHeimBAUVO

TIEFHOF/GARTENEBENE

be
st

eh
en

de
 =

 g
ep

la
nt

e
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ds
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sg
re

nz
e

be
st
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 =
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e
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e

TIEFGARAGE TECHNIK/KELLERRÄUMETECHNIK/KELLERRÄUME

KINDERTAGESSTÄTTE

+15.78m = 492.28m ü. NN
+16.41m = 492.91m ü. NN

+13.101m = 489.606m ü. NN
+12.575 m

+14.392 m

+16.928m = 493.433 m ü. NN
+16.288 m

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

+17.895 m = 494.4 m ü. NN

-6.75 m = 469.755 m ü. NN
BENDERHOFDREIFALTIGKEITSKIRCHE

28
24

ElektroGartengeräte

EG

OG 1

OG 2

OG 3

OG 4

UG

GG

EG

OG 1

OG 2

OG 3

OG 4

UG

GG

EG

OG 1

BAU B
PFLEGEHEIM ERWEITERUNG/TAGESPFLEGE

AufzugsüberfahrtAufzugsüberfahrt

OK Gelände Bestand

GG

Treppenhaus:
Handlauf beidseitig

h=85 cm
Absturzsicherung h=1,10 m

16 Stg. 18,9/26

16 Stg. 18,1/27

16 Stg. 18,1/27

19 Stg. 17,26/28

18 Stg. 18,58/26

be
st
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en

de
 =

 g
ep
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nt

e 
Gr

un
ds

tü
ck
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re
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e

BAU A
PFLEGEHEIM BESTAND/

UMBAU 18 ZIMMER NACH LHeimBAUVO
Tieferführung der Einzel-bzw.

Streifenfundamente 
s. Angaben Statik

Tieferführung der Einzel-bzw.
Streifenfundamente 
s. Angaben Statik

be
st
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e 
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OG 2

OG 3

OG 4

Flachdach mit extensiver Dachbegrünung

2 % -Gefälle-Dach mit Kehlenausbildung 0%
Dämmung 20cm im Mittel

Flachdach 
0%-Gefälle

TREPPE BESTAND
ÜBERGABE TECHNIK

KITA

KITA

BTW

BTW

BTW

BTW

TECHNIK TECHNIK

PFLEGEGRUPPE BESTAND

PFLEGEGRUPPE BESTAND

PFLEGEGRUPPE BESTAND

EMPFANG + CAFETERIA BESTAND

TIEFGARAGE BESTAND

Flachdach mit Terrassenflächen
0 % -Gefälle-Dach

Dämmung 20cm
+15.78 m = 492.28 m ü. NN

+16.41 m = 492.91 m ü. NN+16.595 m= 493.1 m ü. NN

+17.895 m = 494.4 m ü. NN

-2.925 m= 473.58 m ü. NN

+0.15m= 476.655 m ü. NN

+6.525 m = 483.03 m ü. NN

+3.625 m = 480.13 m ü. NN

+9.425 m= 485.93 m ü. NN

+12.445 m = 488.95 m ü. NN

-2.925m= 473.58 m ü. NN
-1.835m= 474.67 m ü. NN

+16.928 m = 493.433 m ü. NN

+12.475 m = 488.98 m ü. NN

+16.288 m

0.00  m= 476.505 m ü. NN

+3.775 m= 480.28 m ü. NN

+6.525 m= 483.03 m ü. NN

+9.275 m= 485.78 m ü. NN

BAU C
BETRETUES WOHNEN/KITA/PHYSIO
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-6.75 m= 469.755 m ü. NN

-2.925 m = 473.58 m ü. NN

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

+6.525 m= 483.03 m ü. NN

+3.625 m= 480.13 m ü. NN

+9.425 m = 485.93 m ü. NN

+12.575 m

+14.392 m

0.00  m= 476.505 m ü. NN

+3.775 m= 480.28 m ü. NN

+6.525 m= 483.03 m ü. NN

+9.275 m= 485.78 m ü. NN

ADLERBASTEI

PROMENADE

NEUE STRAßE

800er Kanal Neue Straße
Situation an Engstelle

NRZLager 
Pflege

NRZLager 
Pflege

NRZLager 
Pflege

NRZ

NRZ

NRZ

Aufzugsüberfahrt

Treppenhaus:
Handlauf beidseitig

h=85 cm
Absturzsicherung h=1,10 m

22 Stg. 17,4/29

8 Stg. 16,9/29

20 Stg. 17,4/29

10 Stg. 17,2/29

17 Stg. 17,06/29

17 Stg. 17,06/29

18 Stg. 16,8/30

GG

EG

OG 1

OG 2

OG 3

OG 4

UG

Tieferführung der Einzel-bzw.
Streifenfundamente 

s. Angaben Statik
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Flachdach mit extensiver Dachbegrünung
2 % -Gefälle-Dach mit Kehlenausbildung 0%
Dämmung 20cm im Mittel

Flachdach 
0%-Gefälle
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PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

UMKLEIDEN

PFLEGEGRUPPE

TECHNIK

GYMNASTIK

VERWALTUNG

PFLEGEGRUPPE
BESTAND

PFLEGEGRUPPE
BESTAND

PFLEGEGRUPPE
BESTAND

+15.78m = 492.28m ü. NN

+12.445m = 488.95 m ü. NN

+16.928m = 493.433 m ü. NN
+16.288 m

+12.475m = 488.98 m ü. NN

BAU B
PFLEGEHEIM ERWEITERUNG/TAGESPFLEGE

BAU A
PFLEGEHEIM BESTAND

+17.895 m = 494.4 m ü. NN

+27.295 m = 503.8 m ü. NN

ROSENGARTEN

PROMENADE

NEUE STRAßE

ADLERBASTEI

800er Kanal Neue Straße
Situation an Engstelle

GG

EG

OG 1

OG 2

OG 3

OG 4

UG

Aufzugsüberfahrt
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Tieferführung der Einzel-bzw.
Streifenfundamente 
s. Angaben Statik
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PERGOLA

ABTREPPUNG AUßENANLAGE

OK Gelände Bestand

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

PFLEGEGRUPPE

TAGESPFLEGE

TIEFGARAGE

+6.525 m = 483.03 m ü. NN

+3.625 m = 480.13 m ü. NN

+9.425 m = 485.93 m ü. NN

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

-6.75 m = 469.755 m ü. NN

+15.78m = 492.28m ü. NN

-2.925 m = 473.58 m ü. NN

Tieferführung der Einzel-bzw.
Streifenfundamente 
s. Angaben Statik

Flachdach mit extensiver Dachbegrünung
2 % -Gefälle-Dach mit Kehlenausbildung 0%
Dämmung 20cm im Mittel

+12.445m = 488.95 m ü. NN

+16.41m = 492.91m ü. NN

+0.15 m = 476.655 m ü. NN

+13.101m = 489.606m ü. NN

+4.885m = 471.62 m ü. NN

BAU B
PFLEGEHEIM ERWEITERUNG/TAGESPFLEGE
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BETREUTES WOHNEN/KITA/PHYSIO
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